5 NACIONALN!I LABORATORI ZA ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
} CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLIA

t 7 ﬁ; ODDELEK ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOUA CELJE
- Gregorciceva 5, 3000 Celje, T: (03) 42 51 214, F: (03) 42 51 211, E: ce.cma@nlzoh.si

Protokol: PV/2938
Status: Konéni, Verzija: 1.00
Tocke: 11

POROCILO O PRESKUSU

Posiljatel]: NLZOH, €Oz, Oddelek za okolje in zdravje Celje, Enota za vode in Zivila, Ipaveva 18, 3000 CELJE
Naro¢nik, Plagnik, Lastnik: VODOVOD ARTICE, Artide 21 a, 8253 ARTICE
Poslano v vednost; posiljatelju

Sprejem: 27.10.2016 ob 14:01, Preiskano do: 31.10.2016
Namen odvzema:. Motranji nadzor Vzorce prinesel: Goli¢nik BlaZ

Vzorec:  Pitnavoda iz omreZja

Lokacija: VODOVOD ARTICE Osnovna $ola Artige, Artice 39, 8253 ARTICE
Odvzemno mesto: Pipa v kuhinji
Odvzel: Golignik Blaz

Datum odvzema: 27.10.2016 ob 10:30
Stanje ob prevzemu:  ustrezno

Preiskava: Pitne vode redne preiskave Colilert
Zahtevek: Kiiteriji za zahtevane parametre so povzeti po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, &t. 19/2004 - Priloga | del Ain C).

Escherichia 1SO §308-2:2012 1 100 ml ni najdeno ni najdeno MPN/100 ml 27.10.2016 14:30

coli Colilert 18 ' 31.10.2016 09:21
Quanti-Tray i

Koliformne 1ISO 9308-2:2012 100 ml ni najdeno ni najdeno MPN/100 mi 27.10.2016 14:30

bakterije | Colilert 18 31.10.2016 09:21

Quanti-Tray

Stevilo kolonij pri 22°C ISC 6222:1999 1ml / 10 CFU/ml - 127.10.2016 14:30

31.10.2016 09:21

Stevilo kolonij pri 36°C IS0 6222:1999 1ml 100 23 CFU/ml 27.10.2016 14:30

= Dl —§ 31.10.2016 09:21

Odgovorna oseba:
Mag. Gosnjak

dr.vet e‘cf L

SLOVENSKA .
AKREDITACDA

SIST EN ISO/IEC 17025
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Rezultati preskusa se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. V Celju, 31.10.2016
Porogilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1 od 1
VER: 2015.7.31.1




