. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
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.+ = . ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO, LABORATORIJ ZA SANITARNO MIKROBIOLOGIJO
- GREGORCICEVA 5, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 210, telefax: (03) 42 51 212

Protokol; PVI5346
Status: Konéni, Verzija; 2.00

POROCILO O PRESKUSU

Posiljatel;: ZZV Celje, Oddelek ZE, Sluzba za higieno, Enota za komunalno higieno, Ipavieva 18, 3000 CELJE
Naro¢nik, Plaénik, Lastnik: VODOVOD ARTICE, Artige 21 a, 8253 ARTICE
Poslano v vednost. posiljatelju

Sprejem:; 28.10.2013 ob 12:30, Preiskano do; 01.11.2013
Namen odvzema: Notranji nadzor Vzorce prinesel: Kmeti¢ Mateja

Vzorec:  Pitna voda

Lokacija: VODOVOD ARTICE Osnovna $ola Artiée, Artice 39, 8253 ARTICE
Odvzemno mesto: Pipa v kuhinji
Odvzel: Kmeti¢ Mateja

Datum odvzema: 28.10.2013 ob 09:35
Stanje ob prevzemu; ustrezno

Prosti klor (CI2): 0,0 mg/l

T vode ob odvzemu: 15,3 °C

Preiskava: Pitne vode redna preiskave Colilert
Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parametre so povzeti po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, §t. 18/2004,35/2004,26/2006,92/2006,25/2009).

PARAMETER -~ |mMETODA PREISK. |KRITERW  |REZULTAT ENOTA ZACETEK
, .~ |KOLICINA ‘ Lo KONEC
Escherichia Colilert 18 100 ml ni najdeno ni najdeno MPN/100 ml 28.10.201312:50
coli Quanti-Tray 29.10.2013 11:12
36+£2°C
Koliformne Colilert 18 100 ml ni najdeno 5 MPN/100 ml 28.10.2013 12:50
bakterije Quanti-Tray 29.10.2013 11:12
36+£2°C
Stevilo kolonij pri 22°C 1ISO 6222:1999 1ml / najdeno <4 CFU/mi 28.10.2013 12:50
01.11.2013 07:19
Stevilo kolonij pri 36° C 1SO 6222:1999 1ml 100 najdeno <4 CFU/ml 28.10.2013 12:50
01.11.2013 07:19
Totke:[11 |
QOdgovorna oseba:

Polona Lukanc, univ.dipl.biol.

SLOVENSKA
‘ ARREDITACIIA
SIST €N ISOAEC 37028
af v

Rezultati preskusa se nanasajo izkljutno na preskuSani vzorec. V Celju, 01.11.2013
Porogilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1 0d 1




